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ø600/1000
D ~ 429.53
E = 427.16
A = 427.11
Norm TBA 5.21
Abst.Pkt. KS11MW

S=427.18

S=426.29
KS 14 MW
ø600/1000
D ~ 430.06
A = 426.31
Norm TBA 5.21
Abst.Pkt. KS14MW

KS 13 MW
ø600/1000
D ~ 430.09
A = 427.09
Norm TBA 5.21
Abst.Pkt. KS13MW

E2
/E

3

E2
/E

3

KS 1 MW
ø600/1500
D ~ 429.40
E1 = 423.25
E2 = 426.99
E3 = 423.64(Schwanenhals)
A = 423.20
Norm TBA 5.21
Abst.Pkt. KS1MW

KS 3 MW
ø600/1500
D ~ 429.99
E1 = 424.45
E2 = 426.25
E3 = 424.84(Schwanenhals)
A = 424.40
Norm TBA 5.21
Abst.Pkt. KS3MW

 Zielgrube
 gem. Plan-Nr. 17012-59 

KS 20 MW
ø600/1000
D ~ 429.05
A = 426.87
Norm TBA 5.21
Abst.Pkt. KS20MW

KS 4 MW
ø600/1500
evtl. Ortbetonschacht
Entscheid durch BL/BU
D ~ 428.93
E1 = 425.61
E2 = 426.82
A = 425.59
Norm TBA 5.21
Abst.Pkt. KS4MW

Stah
lro

hr 
ø40

0

mit P
P ø31

5

(H
eiz

ele
men

t-S
tum

pfs
ch

weis
su

ng
 H

HS)

< S
tah

lro
hr 

ø60
0/6

10
 m

it I
nli

ne
r

    
J=

0.4
% L=

38
.70

m 

E2
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3

KS 2 MW
ø600/1500
D ~ 429.92
E1 = 423.95
E2 = 426.98
E3 = 424.34(Schwanenhals)
A = 423.90
Norm TBA 5.21
Abst.Pkt. KS2MW

< Stahlrohr ø800 mit InlinerJ=0.95% L=68.38m

< Stahlrohr ø800 mit Inliner
J=0.66% L=68.39m

< Stahlrohr ø800 mit Inliner J=1.9% L=59.47m

Stahlrohr ø400
mit PP ø315

(Heizelement-Stumpfschweissung HHS)

PP ø250 L=3.65m >
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Format

Massstab

Gez.

Datum

Gep.

Plan Nr.

Wismer+Partner AG
Grundstrasse 3 · 6343 Rotkreuz · Telefon 041-799 71 31 · Fax 041-799 71 41 · info@wismer-partner.ch

1:200

Zi

Objekt Bauherr

·  Beratende Ingenieure und Planer SIA  ·  EG ISO 9001 : 2008

60 x 189

Legende :
bestehend Projekt

Entwässerungs- & Werkleitungen

Situation 1:200 - Teil 1

Gemeinde Risch
Zentrum Dorfmatt
6343 Rotkreuz

Vorflutleitung für Trennsystem Gebiet Birkenmatt / Schöngrund
Umlegung Schmutzwasserleitung Chäsimatt

6343 Rotkreuz

Mn
Ausführungsprojekt

09.08.2019

Strassen / Gehwege

Gebäude

Abbruch

Naturschutzgebiet

Strassenrand

Schmutzwasserleitung

Meteorwasserleitung

Strassenablauf

Wasserleitung

Gasleitung

Projekte HJP

Telefon-Kabelleitung

Kabelrohranlage Elektro / TV

Kandelaber

Absteckpunkt

prov. während Bauzustand

prov. während Bauzustand

UK Beton best. Leitung ca.425.18

Zi

17012 - 51I

Gez./DatumIndex Geprüft

QM - System Wismer + Partner AG
Änderungen/Ergänzungen

WARNUNG

Die Werkleitungen in diesem Plan haben nur informativen Charakter.
Für Einmessungen, Sondierungen etc. müssen die Originalpläne der betreffenden Werke verwendet
werden.
Vor Bauarbeiten im Bereich Werkleitungen müssen die Werke informiert werden!

A Bf / 26.08.19 Ziprov. Entwässerung & Nachführung Kanal-TV best. Bereich um Landi, prov. KS 4.1 neu

ZiB Anpassung Meteorwasserleitung KS 1 - KS 3 tiefergesetztMn  / 16.09.19

ZiAnpassung Meteorwasserleitung KS 1 - KS 3 tiefergesetztMn  / 11.10.19C

ZiD Anpassung Meteor- und Schmutzwasserleitung KS 4 - KS 5 Mn  / 04.11.19

ZiE Mn  / 16.12.19 Anpassung KS 17 MW und Leitung Richtung HWS

ZiF Mn  / 10.01.20 Höhen KS 1 / 12 / 11 MW angepasst, KS 2 SW entfällt

ZiG Mn  / 23.01.20 Höhen KS 2 / 3 / 13 / 14 MW angepasst

ZiH Mn  / 10.02.20 Höhen KS 1 / 2 / 3 MW angepasst

I Mn  / 17.03.20 Höhen KS 2 MW angepasst und Leitungen angepasst
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